
 

 

XII. Перевод на другое рабочее место 
 

12.1. В РУ напряжением выше 1000 В перевод бригады на другое рабочее место осуществляет 

допускающий. Этот перевод могут выполнять также ответственный руководитель или 

производитель работ или наблюдающий в соответствии с поручением работника, выдающего наряд-

допуск, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска, а также с учетом требований, 

предусмотренных пунктами 6.10, 6.12 Правил. 

12.2. Перевод на другое рабочее место указывается в наряде-допуске. Перевод, 

осуществляемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в двух экземплярах 

наряда-допуска, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.1 Правил. 

12.3. В РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ перевод на другое рабочее 

место осуществляет производитель работ или наблюдающий без оформления в наряде. 

12.4. При выполнении работ без отключения оборудования оформлению в наряде-допуске 

подлежит только перевод бригады из одного РУ в другое. 

 

  


