
 

 

XV. Охрана труда при включении электроустановок 
после полного окончания работ 

 

15.1. Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение (распоряжение, 

команду) на включение электроустановки после полного окончания работ в ней, должен перед 

включением убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего 

места, отсутствие инструмента), снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и 

заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом, восстановить 

постоянные ограждения. 

15.2. Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала разрешается предоставлять 

право после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного 

разрешения или распоряжения. 

Предоставление права на такое включение должно быть записано в строке наряда-допуска 

"Отдельные указания". 

Право на такое включение предоставляется только в том случае, если к работам на 

электроустановке или ее участке не допущены другие бригады. 

15.3. В аварийных случаях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу 

выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку в отсутствие бригады до полного 

окончания работ при условии, что до прибытия производителя работ и возвращения им наряда-

допуска на рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ 

и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ не допускается. 

 

  


