
 

 

XXXIII. Охрана труда при выполнении работ 
на электрических котлах 

 

33.1. Запрещается на трубопроводах включенных электрических котлов выполнять работы, 

нарушающие защитное заземление. 

33.2. Перед выполнением работ, связанных с разъединением трубопровода (замена задвижки, 

участка трубы), следует выполнить с помощью электросварки надежное электрическое соединение 

разъединяемых частей трубопровода. При наличии байпасного обвода места разрыва такого 

соединения не требуется. 

33.3. Кожух электрического котла с изолированным корпусом должен быть закрыт на замок. 

Открывать кожух допускается только после снятия напряжения с котла. 

33.4. Электрические паровые котлы с рабочим давлением выше 0,07 МПа и водогрейные котлы 

с температурой нагрева воды выше 115 градусов C должны эксплуатироваться в соответствии с 

требованиями правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. 

 

  


